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变更内容

设计单位:

施工单位:

建设单位/甲方:

工程名称:

项目负责：

校对:

比例:

机柜 3-2

ZR-YJV 3*6 SR FC 
机柜 1-2

ZR-YJV 3*6 SR FC 

ZR-YJV 3*6 SR FC 
机柜 2-2

ZR-YJV 3*6 SR FC 

ZR-YJV 3*6 SR FC 
机柜 4-2

机柜 4-1

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

ZR-YJV 3*6 SR FC 

零排

地排

机房配电柜（市电+UPS)图

1HR1HG1HY

32A/3P
空调

机柜 5-1

ZR-YJV 3*6 SR FC 

ZR-YJV 3*6 SR FC 

ZR-YJV 3*6 SR FC 

机柜 6-1

C16/1P

C16/1P

C16/1P

C16/1P

ZR-YJV 3*6 SR FC 

备用

备用

备用

备用

机柜 7-1

机柜 8-1

UPS维修旁路

80A/3P

注意：当逆变器工作时，

禁止操作维修旁路！
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